Egzemplarz Nr 1
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PANSTWOWY POWIATOWY Opole Lubelskie, dnt‘a fL? 022
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM
24-300 Opole Lubelskie, ul. Putawska 1
e-mail: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie

ONS-HK.9020.3.1.12.2022
znak sprawy
Osrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, dziatajgc
w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgc;ji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6zn. zm.) oraz § 4 pkt 1,2,3 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.), na podstawie przekazanych
przez zarzadzajgcego ptywalnig, sprawozdan z badan wody z dnia 13.05.2022r.,
Nr SB/51623/05/2022, Nr SB/51622/05/2022 Nr SB/51621/05/2022, Nr SB/51620/05/2022,
pobranej w ramach kontroli wewnetrznej na ptywalni krytej w Poniatowej ul. Kraczewicka 31
w dniu 11.05.2022 r., z nastepujgcych punktéw poboru:
- woda w hiecce basenowej brodzika,
- woda w niecce basenowej basenu sportowego,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji brodzika,
- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji basenu sportowego,
stwierdza, Ze woda odpowiada wymaganiom ww. Rozporzadzenia.
W zakresie badanych parametréw woda na ptywalni, spetnia wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne, okreslone w zatgczniku nr 1 i nr 2 tabela A i B Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda
na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pdzn. zm.). Badania jakosci wody
przeprowadzono w Laboratorium SGS Polska Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszyriska 52A,
43-200 Pszczyna.
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sporzadzit: BW Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435
sprawdzit: $Y%



